Barksdale

CONTROL PRODUCTS

EG-
Konformitatserklarung

ISSeP 08 ATEX 024X

Wir erklaren in alleiniger
Verantwortung, dass die

Produkt(e):

Metall-Membran-Druckschalter
Serie D1X/D2X

Bourdonrohr-Druckschalter
Serie B1X/B2X

auf die sich diese Erklarung bezieht,
mit den folgenden Normen oder
normativen Dokumenten
Ubereinstimmen.

94/9 EG: Gerate und
Schutzsysteme zur
bestimmungsgemaRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten
Bereichen.

IEC 60079-0: 2007

EN 60079-0:2006 (IEC60079-0:2004)
EN 60079-1:2007 (IEC 60079-1:2007)
EN 61241-0:2006 (IEC 61241-0:2004)
EN 61241-1:2004 (IEC 61241-1:2004)
EN 60947-1 :2004

EN 60947-4-1:2001+A1:2002 +A2:2005
EN 60947-5-1 :2004

Wir haben ein
Qualitatsmanagementsystem
gemal’ DIN EN ISO 9001: 2008,
welches durch den TUV-SUD
Uberpft wird und sind zertifiziert
nach 94/9/EG durch den TUV-
Nord.

Zertifikatsnummer:

TUV 08 ATEX 554512 Q

Nummer der benannten Stelle:

CE 0044

Dokument Nr.: 923-1259

Rev. C 09/229

Jahr der CE-Kennzeichnung: 04

Barksdale GmbH

(e

r Grunwald
or Engineering

EC-Declaration of
Conformity

ISSeP 08 ATEX 024X

We hereby declare in our
sole responsibility, that the

Product(s):

Metal- diaphragm- pressure
Switches D1X/D2X series

Bourdon tube- pressure switches
B1X/B2X series

which are subject of this declaration,
are in conformity with the following
Standards or normative documents.

94/9 EC: Equipment and protective
Systems intended for use in
potentially explosive atmosphere

IEC 60079-0: 2007

EN 60079-0:2006 (IEC60079-0:2004)
EN 60079-1:2007 (EC 60079-1:2007)
EN 61241-0:2006 (IEC 61241-0:2004)
EN 61241-1:2004 (IEC 61241-1:2004)
EN 60947-1:2004

EN 60947-4-1:2001+A1:2002 +A2:2005
EN 60947-5-1:2004

Our Quality Management System
DIN EN ISO 9001 : 2008 is
approved and monitored by TUV-
SUD and we are certified according
to 94/9/EC by TUV-Nord.

Approval no.:
TUV 08 ATEX 554512 Q
No. of notified body: CE 0044

Document No.: 923-1259
Rev. C 09/229
Year of CE marking: 04

Barksdale GmbH
Dorn-Assenheimer Str. 27
D-61203 Reicheisheim
Tel. +49- 60 35- 9 49-0
Fax +49- 60 35- 9 49-1 11
Email: Info@barksdale.de

CE- Declaration de
Conformite

ISSeP 08 ATEX 024X

Nous declarons en toute
résponsabilité que le no. de

Fabrication:

Pressostats mécaniques a
membrane métallique .. D1X/D2X

Pressostats a tube de Bourdon
B1X/B2X serie

Sont conformes avec les norms ou
documents normaltifs don't cette
declaration fait reference.

94/9 EG: Appareils et systémes de
protection conformément aux
dispositions pour une utilisation
dans des atmosphéres en danger
d'explosion.

IEC 60079-0:2007

EN 60079-0:2006 (IEC60079-0:2004)
EN 60079-1:2007 (IEC 60079-1:2007)
EN 61241 -0:2006 (IEC 61241 -0:2004)
EN 61241-1:2004 (IEC 61241-1:2004)
EN 60947-1:2004

EN 60947-4-1:2001+A1:2002 +A2:2005
EN 60947-5-1 :2004

Nous avons un Systeme de gestion
de la qualité selon DIN EN ISO
9001 : 2008 controlé par TUV-SUD
et sommes certifiés d'apres la
directive 94/9/CE par TUV Nord.

No. du certificate:
TUV 08 ATEX 554512 Q
No. de l'organisme notifié: CE 0044

Document No.: 923-1259

Rev. C 09/229
Année de marquage CE: 04

Re@s

Quality Department



